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The purpose of this thesis is to examine how the different cross-sections of metallic 
screen affect the ampacity of the high-voltage cable at different voltage levels when the 
cables are buried and laid in trefoil or flat formation.  
 
At first the essential structure and theory of the different components of high-voltage cable 
are introduced. Also, the effect of the cable formation, ambient environment and the bond-
ing methods of the metallic screen to the cable current rating are examined.  
 
Calculations of the cable power losses are introduced. These losses are affecting on the 
ampacity of the cable. Power losses in conductor and screen, dielectric losses and ther-
mal resistances in the cable and the cable ambient are examined. All these calculations 
are based on IEC 60287. 
 
Ampacity calculations are made for 60, 110, 220 and 400 kV voltage levels with different 
metallic screen cross-sections bonded at both ends. Current ratings are calculated with 
the Prysmian Ltds computer program, SYSDES. 
 
The results of the current ratings are utilized to make correction factors for copper and 
aluminium conductors with different screen sizes. The calculation results have been ana-
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2s  = vaiheiden 1 ja 3 keskipisteiden välinen etäisyys (mm) 
C = johtimen kapasitanssi (F/m) 
δtan = eristysmateriaalin häviökerroin 
rε = eristysmateriaalin suhteellinen permittiivisyys  
iD = eristyksen ulkohalkaisija (mm) 
csd = johdinsuojan ulkohalkaisija (mm) 
'1λ = kosketussuojan kiertävien virtojen häviöiden suhde johdinhäviöihin 
''1λ = kosketussuojan pyörrevirtahäviöiden suhde johdinhäviöihin 
sR = kosketussuojan resistanssi käyttölämpötilassa (Ω/m) 
X = kosketussuojan reaktanssi (kolmioasennuksessa) (Ω/m) 
1X = kosketussuojan reaktanssi (tasoasennuksessa) (Ω/m) 
sg  = apumuuttuja (yhtälöstä 23) 
 1β  = apumuuttuja (yhtälöstä 24) 
sρ  = kosketussuojan resistiivisyys (Ω/m) 
sD  = kosketussuojan ulkohalkaisija (mm) 
st  = kosketussuojan paksuus (mm) 
0λ  = apumuuttuja (yhtälöistä 25 ja 28) 
1∆ = apumuuttuja (yhtälöistä26 ja 29) 
m = apumuuttuja (yhtälöstä 27) 
M , N , F = apumuuttujat (yhtälöistä 30 - 35) 
mX = kosketussuojan ja kahden johtimen välinen keskinäisreaktanssi tasoasen-
nuksessa 
Tρ = eristysmateriaalin lämpöresistiivisyys (Km/W) 
1t   = eristyksen paksuus (mm) 
3t    = ulkovaipan paksuus (mm) 
Tuρ = ulkovaipan lämpöresistiivisyys (Km/W) 
aD' = ulkovaipan alla olevan kerroksen ulkohalkaisija (mm) 
Tmρ = maaperän lämpöresistiivisyys (Km/W) 
u = apumuuttuja (yhtälöstä 39) 
L   = kaapelin keskipisteen etäisyys maanpinnasta (mm) 
eD  = kaapelin ulkohalkaisija (mm). 
 
1 
1 JOHDANTO 
Sähkölaitokset ja verkkoyhtiöt siirtävät tehoa ilmajohdoilla ja kaapeleilla. 
Maahan asennettavia kaapeleita käytetään reiteillä, joissa ilmajohtojen käyt-
täminen on hankalaa tai ei muuten ole suositeltavaa, kuten esimerkiksi tihe-
ään asutuilla alueilla.  
Voimakaapelin tärkeä ominaisuus on kuormitettavuus, johon vaikuttaa sen 
rakenneosissa syntyvät tehohäviöt sekä asennusympäristön olosuhteet. Te-
hohäviöiden laskeminen voi olla monimutkaista, sillä niiden syntyyn vaikut-
taa useita eri tekijöitä. Tämän vuoksi laskentaa helpottamaan on laadittu 
standardoituja menetelmiä. Yksinkertaistettujen yhtälöiden avulla kaapelin 
kuormitettavuus pystytään laskemaan yleisillä asennusmenetelmillä hel-
pommin ja nopeammin. 
Jokainen muutos kaapelirakenteessa tai asennuksessa saattaa muuttaa 
kuormitettavuutta. Suuremmilla jännitteillä muutokset voivat olla merkittäviä 
ja kaapelin kuormitettavuus onkin hyvä mitoittaa vastaamaan todellisia olo-
suhteita. 
Suurjännitekaapelin kosketussuojan koko vaikuttaa tietyillä asennustavoilla 
merkittävästi kaapelin kuormitettavuuteen, mistä haluttiin saada tarkempaa 
tietoa. Tämä insinöörityö sisältää kirjallisuustutkimuksen suurjännitekaape-
leista ja niiden kuormitettavuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä laskennalli-
sen tarkastelun kosketussuojan poikkipinnan vaikutuksesta kuormitettavuu-
teen. 
2 SUURJÄNNITEKAAPELI 
2.1  Suurjännitekaapelin määritelmä 
Suurjännitekaapelilla tarkoitetaan yhden tai useamman eristetyn johtimen 
muodostamaa johdinryhmää suojauksineen. Suurjännitteellä pääjännite on 
vähintään 45 kV. Kaapelin nimellisjännite merkitään muodossa 0U /U / mU , 
jossa 0U  tarkoittaa johtimen ja maapotentiaalin välistä nimellisjännitettä, U  
pääjännitettä eli johtimien välistä jännitettä ja mU  sähköverkon suurinta käyt-
töjännitettä. [1, s. 13, 24.] 
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2.2 Suurjännitekaapelin rakenne 
Suurjännitekaapelin rakenteeseen ja mitoitukseen vaikuttaa mm. tehonsiirto-
tarve, käytetty jännitetaso, siirrossa syntyvät tehohäviöt, ympäristö- ja asen-
nusolosuhteet sekä sähköverkon vikavirtojen suuruus. Eri maissa käytössä 
olevat standardit ja käytännöt määrittelevät myös omat vaatimuksensa kaa-
pelin rakenteelle ja mitoitukselle. 
Suurjännitekaapeli koostuu useasta rakenneosasta. Johtimen ja eristyksen 
lisäksi kaapeli sisältää myös johdin- ja hohtosuojan, kosketussuojan sekä ul-
kovaipan (kuva 1). [2, s. 4 - 8.] 
Suuren tehon siirtäminen vaatii joko suurta virtaa tai suurta jännitettä. Suuri 
virranvoimakkuus vaatii suurta johdinpoikkipintaa ja suuri jännite puolestaan 
riittävän paksua ja hyvälaatuista eristystä. Johdinpoikkipinta ei saisi kuiten-
kaan olla liian suuri, sillä se lisää kaapelin painoa ja ulkohalkaisijaa, jotka 
puolestaan hankaloittavat kaapelin valmistusta, kuljetusta ja asentamista. [1, 
s. 24.] 
 
Kuva 1. Tyypillinen suurjännitekaapelin rakenne [lähdettä 3, s. 6 mukaillen] 
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2.2.1 Johdin  
Suurjännitekaapeleissa johdinmateriaalina käytetään yleensä kuparia tai 
alumiinia. Kuparin sähkönjohtavuus on alumiinia parempi, minkä vuoksi sillä 
saavutetaan pienempi resistanssi ja johtimen koko. Kuparilla on myös pa-
rempi korroosionkesto kuin alumiinilla. Kupari on kuitenkin alumiinia paina-
vampaa ja noin 50 % kalliimpaa, minkä vuoksi alumiinin käyttö johdinmateri-
aalina on yleistynyt. Suurjännitekaapeleilla johtimen koko on tyypillisesti 150 
- 2 500 mm² kuormitettavuusvaatimusten mukaan. [2, s. 5; 4, s. 10 - 15.] 
Johdin voi olla tehty yhdestä tai kerrattu useammasta langasta. Yksilankais-
ta johdinta nimitetään solidijohtimeksi (kuva 2). Pienen solidijohtimen valmis-
taminen on yksinkertaista, mutta suurilla poikkipinnoilla sen valmistus hanka-
loituu ja siitä tulee turhan jäykkä asennuksen kannalta. Pieniä (n. 25 - 300 
mm²) solidijohtimia käytetään mm. vesistökaapeleissa johtimen vesitiiviyden 
vuoksi. 
Tilankäytön parantamiseksi langoista kerratut johtimet voidaan tiivistää vals-
saamalla. Tästä syystä johtimen koolla ei tarkoiteta sen geometrista, vaan 
sähköistä poikkipinta-alaa, joka määritetään sallitun resistanssin avulla. Suu-
ret johdinpoikkipinnat voidaan valmistaa sektorin muotoisista lohkoista, jotka 
ovat toisistaan eristettyjä. Tällä ns. Milliken-tekniikalla vaihtovirrasta aiheutu-
va virranahto pienenee johtimessa ja virta jakautuu johtimen poikkipinnalle 
tasaisemmin pienentäen vaihtovirtaresistanssia ja parantaen kaapelin kuor-
mitettavuutta. Milliken-johtimia valmistetaan yleensä 1 000 mm² ja sitä suu-
remmille kuparipoikkipinnoille (kuva 2). [1, s. 24; 2, s. 118 - 119; 5, s. 6.] 
 
Kuva 2. Johdinrakenteet:  
a) Yksilankainen solidijohdin 
b) Useammasta langasta kerrattu ja valssaamalla tiivistetty johdin 
c) Sektorirakenteinen Milliken-johdin. [lähdettä 2, s. 6 mukaillen.] 
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2.2.2 Johdinsuoja ja johdinsuojanauha 
Johdinsuoja on puolijohtavasta muovista puristettu kerros johtimen ja eris-
tyksen välissä. Sen tarkoitus on tasoittaa johtimen ulkopinta ja pienentää 
johtimen aiheuttamia kentänvoimakkuushuippuja eristyksen rajapinnalla. 
Suurilla johdinpoikkipinnoilla voidaan johdinsuojan alla käyttää puolijohtavaa 
nauhakerrosta, jonka tarkoituksena on estää johdinsuojamuovin tunkeutumi-
nen johtimen pintalankojen väliin. [1, s. 24; 6, s. 149.] 
2.2.3 Eristys 
Eristyksen tarkoitus on eristää johdin sähköisesti maapotentiaalista ja toisis-
ta johtimista. Ilmajohtoasennuksissa johtimen ympärillä oleva ilma toimii eris-
tyksenä, joten ilmajohdon rakenne on yksinkertaisempi kuin kaapeleilla. 
Suurjännitekaapeleiden eristysmateriaaleina käytetään yleensä ristisilloitet-
tua polyeteeniä (PEX). [1, s. 26; 5, s. 6.]  
Eristyksen paksuus määrittyy kaapelin käyttöjänniteen perusteella. Eristys-
materiaalin tulisi olla puhdasta ja eristyspintojen mahdollisimman tasaiset, 
jotta kaapelin käyttöikä olisi riittävän pitkä.  
Eristyksen nimellispaksuudet on annettu 6 - 30 kV nimellisjännitteisille kaa-
peleille standardissa IEC 60502-2, mutta suuremmille jännitteille kansainvä-
lisissä standardeissa ei määritellä eristyspaksuuksia. Yli 30 kV kaapeleille 
eristyspaksuuden määrittää kansalliset standardit, asiakas tai kaapelivalmis-
taja. [5, s. 8; 7, s. 29; 8, s. 4; 9.] 
Eristysmateriaali vaikuttaa myös kaapelin kuormitettavuuteen. Termisesti 
ajateltuna hyvällä eristysmateriaalilla tulisi olla hyvä lämmönkestoisuus, ma-
tala lämpöresistiivisyys ja pienet dielektriset häviöt. PEX on hyvä eristysma-
teriaali, sillä se kestää 90 °C jatkuvaa käyttölämpötilaa ja sen lämpöresistii-
visyys on vain 3,5 Km/W. [2, s. 7.] 
2.2.4 Hohtosuoja 
Suurjännitekaapeleissa eristyksen päällä on puolijohtavasta muovista puris-
tettu hohtosuoja, jonka tarkoituksena on tasata eristyskerroksen ulkopinta. 
Hohto- ja johdinsuojalla pidetään johtimessa syntyvä sähkökenttä kahden 
sylinteripinnan välissä. [6, s. 149.] 
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Eristyksen sisällä vaikuttava radiaalinen kentänvoimakkuus rE , jonka voi-
makkuus tietyssä eristyksen kohdassa voidaan laskea yhtälön 1 mukaisesti: 
s
u
r
r
r
r
U
E
ln
0=   (V/mm)  (1) 
missä  
0U =  johtimen ja maapotentiaalin välinen jännite (V) 
r = etäisyys johtimen keskipisteestä (mm) 
ur =  eristyksen ulkopinnan säde (mm) 
sr = eristyksen sisäpinnan säde (mm). 
Yhtälöstä 1 nähdään, että kentänvoimakkuus on suurimmillaan eristyksen 
sisäpinnalla. Suurjännitteellä on huomioitava, että kaapelin nimellisjännitteen 
kasvaessa myös kentänvoimakkuus eristyksessä nousee. Nimellisjännitteen 
kasvun myötä eristyksen paksuutta tai johtimen poikkipintaa on lisättävä, jot-
ta kentänvoimakkuuden arvot pysyvät kaapelistandardeissa vaadittujen 
tyyppikokeiden sallimien rajojen sisäpuolella. [6, s. 149, 36; 9;10.] 
2.2.5 Kosketussuoja 
Kaapelin kosketussuojan tehtävänä on maadoittaa käytönaikaiset varaus- ja 
vikavirrat ja se on turvallisuussyistä maadoitettava vähintään kaapelireitin 
yhdestä kohdasta. Kosketussuojana on suositeltavaa käyttää epämagneet-
tista ja korroosionkestävää materiaalia. Kosketussuojana voi toimia esimer-
kiksi kaapelin metallinen vaippa, metalliset langat ja nauhat tai näiden yhdis-
telmä. [2, s. 7 - 8; 11, s. 46; 12, s. 3.] 
Kosketussuojan poikkipinta määräytyy 1-vaiheisen oikosulkuvirran mukaan. 
Suurjänniteverkossa on usein käyttömaadoitettu tähtipiste, jolloin verkossa 
syntyvä 1-vaiheinen oikosulkuvirta voi olla lähes 3-vaiheisen oikosulkuvirran 
suuruinen. Kosketussuoja tuleekin mitoittaa niin, että se vikatilanteessa pys-
tyy maadoittamaan oikosulun hallitusti. Tarvittaessa kaapelin kosketus-
suojan poikkipintaa voidaan kasvattaa esimerkiksi lisäämällä metallilankojen 
lukumäärää tai paksuntamalla metallivaippaa. [9; 13, s. 14 - 15, 19 - 21.] 
 
6 
Metallilankoina käytetään yleensä kuparia tai muuta hyvin johtavaa materi-
aalia. Metallivaippa voidaan valmistaa alumiinista tai lyijystä, joka puriste-
taan yhtenäiseksi kerrokseksi kaapelin ympärille. Vaihtoehtoisesti yhtenäi-
senä metallikerroksena voidaan käyttää myös kupari- tai alumiinilaminaattia. 
Laminaatin pinnalle on kiinnitetty ohut muovikalvo, jonka avulla se saadaan 
valmistusvaiheessa kiinnittymään tiukasti ulkovaippaan. Näin laminaatti kes-
tää paremmin asennuksen aikaista taivutusta ja vetoa.  
Sekä metallivaippa että -laminaatti muodostavat kaapelille vesitiiviin kerrok-
sen. Keski- ja suurjännitekaapelille poikittainen vesitiiviys on tärkeä ominai-
suus, sillä kaapelin eristykseen pääsevä kosteus heikentää eristyksen jänni-
tekestoisuutta. Pelkän muovivaipan läpi vesi etenee diffuusion avulla. [2, s. 
7; 5, s. 8; 8, s. 7.] 
2.2.6 Ulkovaippa ja armeeraus 
Kaapelin ulkovaippa suojaa kaapelia mekaanisilta rasituksilta asennuksen ja 
käytön aikana. Ulkovaippa suojaa myös metallilaminaattia tai -vaippaa kor-
roosiolta sekä erottaa sen sähköisesti maapotentiaalista estäen kosketus-
suojan hallitsemattomat maadoitukset.  
Suurjännitekaapelin ulkovaippa valmistetaan useimmiten säänkestävästä 
polyeteeni- (PE) tai polyvinyylikloridi-muovista (PVC). PE kestää paremmin 
mekaanista rasitusta ja korkeampia lämpötiloja. PVC:llä puolestaan on pa-
remmat palonkesto-ominaisuudet, mutta suurempi lämpöresistiivisyys.  
Kaapelin mekaanista lujuutta voidaan parantaa armeerauksella, joka on 
valmistettu mekaanisesti lujasta materiaalista, kuten sinkityistä teräspyörö-
langoista. Armeerausta käytetään esim. vesistökaapeleissa. [1, s. 21 - 23; 8, 
s. 7; 11, s. 37.] 
3 KAAPELIASENNUKSET 
Kaapelin asennustavan valintaan vaikuttaa esimerkiksi kuormitettavuusvaa-
timus, asennusympäristö, käytettävissä oleva asennustila ja kosketussuojan 
kytkentätapa. Kaapeleita voidaan asentaa esimerkiksi maahan, rakennuksiin 
tai vesistöihin [2, s. 9 - 13]. Tässä työssä keskitytään maahan asennettuihin 
yksijohdinkaapeleihin. 
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3.1 Maahan asennetut kaapelit 
Maa-asennuksissa maaperän lämpötila ja lämpöresistiivisyys sekä asennus-
syvyys vaikuttavat kaapeleiden kuormitettavuuteen. Kaapelireitit voivat olla 
useita kilometrejä pitkiä, jolloin asennusolosuhteet reitillä voivat vaihdella 
huomattavasti. Reitillä voi esimerkiksi olla toisia kaapeleita tai lämmin-
vesiputkia, jotka lämmittävät kaapelia ja saattavat aiheuttaa sen ylikuormit-
tumisen. Kaapelin kuormitettavuus on aina mitoitettava asennusreitin vaati-
vimman kohdan mukaan. 
Maaperän kuivuminen voi hankaloittaa kaapeliasennuksen täsmällistä mitoit-
tamista, sillä kuivan maaperän lämpöresistiivisyys on suurempi kuin kostean. 
Kaapeli voi lämpenemisellään aiheuttaa ympäröivän maaperän kuivumista. 
Lämpöresistiivisyyden kasvaessa kaapelin lämmön siirtyminen ympäristöön 
heikkenee ja kaapeli voi ylikuormittua. [1, s. 58 - 59.] 
PEX-eristeiset kaapelit kestävät jatkuvaa 90 °C käyttölämpötilaa. Maa-
asennuksissa kaapelin kuormitettavuus lasketaan kuitenkin usein kaapelin 
rakenteellista lämpötilankestoa pienemmällä johdinlämpötilalla. Tällä tavalla 
voidaan ottaa huomioon kaapelia ympäröivän maan mahdollinen kuivumi-
nen. [5, s. 10.] 
Kun tavoitellaan parasta mahdollista kuormitettavuutta, voidaan kaapelit ym-
päröidä erityisellä termisesti stabiililla ja hyvin lämpöä johtavalla täytemateri-
aalilla (backfill) (kuva 3). Täytemateriaalilla voi olla jopa puolet pienempi 
lämpöresistiivisyys kuin maaperällä, eikä sen lämpöresistiivisyys kasva kui-
vanakaan oleellisesti. Tämäntyyppisissä tapauksissa voidaan kaapelia 
kuormittaa sen rakenteellisen lämmönkeston mukaisesti. [2, s. 10; 9.] 
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Kuva 3. Kaksi kolmioon asennettua kaapeliyhteyttä, kaapeleiden ympärille on laitet-
tu pienen lämpöresistiivisyyden omaava täytekerros. Kaapeleiden mekaaniseksi 
suojaksi on asennettu betoniset laatat. [lähdettä 14 mukaillen.] 
3.2 Kosketussuojan kytkentätavat 
Yksijohdinkaapeleilla kosketussuojan kytkentätapa vaikuttaa oleellisesti 
kuormitettavuuteen. Kosketussuojan maadoittaminen toteutetaan yleensä 
jollakin seuraavista menetelmistä: 
• suljettu kosketussuojapiiri 
• avoin kosketussuojapiiri  
• kosketussuojien vuorottelu. (Kuva 4.) 
3.2.1 Kosketussuojaan indusoituva jännite 
Johtimessa kulkeva virta aiheuttaa ympäristöön magneettikentän, jonka 
voimakkuus määräytyy virran suuruuden ja johtimien välisten etäisyyksien 
perusteella. Tämä magneettikenttä indusoi kosketussuojiin jännitteen. Ky-
seinen jännite on verrannollinen kuormitusvirtaan ja sen taajuuteen sekä 
johdin- ja kosketussuojapiirien välisiin keskinäisinduktansseihin. [15, s. 93, 
108.] 
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Kuva 4. Esimerkkejä kosketussuojan kytkentätavoista [lähdettä 14 mukaillen] 
3.2.2 Suljettu kosketussuojapiiri 
Suljetulla kosketussuojapiirikytkennällä (both end bonding tai solid bonding) 
kaapeleiden kosketussuojat on kytketty yhteen ja yleensä myös maadoitettu 
kaapelien molemmista päistä. Piirin ollessa suljettu induktiojännitteet kuiten-
kin synnyttävät kosketussuojiin kiertävän virran, joka aiheuttaa tehohäviöitä. 
Nämä tehohäviöt lämmittävät kaapelia ja pienentävät sen kuormitettavuutta. 
Kosketussuojassa tapahtuvia häviöitä voidaan pienentää asentamalla kaa-
pelit kolmiomuodostelmaan (kuva 5). 
3.2.3 Avoin kosketussuojapiiri 
Avoin kosketussuojapiirikytkennällä (single point bonding) kosketussuojat on 
kytketty yhteen ja maadoitettu vain yhdestä kohdasta. Tässä tapauksessa 
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kaapelin kosketussuojissa ei kulje virtaa, joten tehohäviöt pienenevät ja 
kuormitettavuus kasvaa.  
Avoin kosketussuojapiirikytkentä ei sovellu pitkille kaapelipituuksille, sillä 
kosketussuojaan indusoituva jännite kasvaa kaapelin pituuden ja johtimessa 
kulkevan virran mukaan. Pitkillä kaapeliyhteyksillä indusoitunut jännite voi ol-
la niin suuri, että se saattaa aiheuttaa läpilyönnin kaapelin ulkovaipassa. 
Usein avointa kosketussuojapiirikytkentää voidaan käyttää alle 600 m kaa-
pelipituuksilla ilman, että indusoituneet jännitteet nousevat oikosulunkaan ai-
kana kohtuuttoman suuriksi. [1, s. 61; 2, s. 12 - 13; 16, s. 7.] 
Kaapelin kosketussuojaan indusoituva jännite avoimella kosketussuojapiiri-
kytkennällä voidaan laskea kolmio- ja tasoasennuksessa yhtälöillä 2 ja 3: 
Kolmioasennus: 





⋅= −
d
s
IjE
2
ln102 7ω    (2) 
Tasoasennus: 








+−⋅= −
d
s
j
d
s
IjE
4
ln
2
3
ln
2
1
102 7ω   (3) 
missä 
E = kosketussuojaan indusoitunut jännite (V/m) 
ω = 2πƒ kulmataajuus (rad/s) 
ƒ= vaihtojännitteen taajuus (Hz) 
I = johtimessa kulkeva virta (A) 
s = johtimien keskipisteiden välinen etäisyys (mm) 
d  = keskimääräinen kosketussuojan tai metallivaipan halkaisija 
(mm). [17, s. 5.] 
3.2.4 Kosketussuojien vuorottelu 
Kosketussuojien vuorottelukytkennällä (cross bonding) kaapeleiden koske-
tussuojat on kytketty kolmella osuudella keskenään ristiin niin, että eri vai-
heiden kosketussuojissa ei pääse syntymään merkittäviä induktiojännitteitä, 
sillä ne kompensoituvat keskenään kytkentäpisteissä. Täydellinen induk-
tiojännitteiden kompensoituminen saavutetaan vain, jos kytkentäpisteiden 
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väliset etäisyydet ovat samat. Tällöin kosketussuojissa ei myöskään kulje 
virtaa, mikä vastaa kuormitettavuudeltaan avoimen kosketussuojapiirikyt-
kennän tilannetta. 
Vuorottelukytkentää käytetään yleensä pitkillä kaapelipituuksilla ja suurilla 
kuormitusvirroilla, sillä se mahdollistaa suurien tehojen siirron pienemmillä 
tehohäviöillä. Kytkentätavan kääntöpuolena on sen kallis toteuttaminen. [2, 
s. 12 - 13; 16, s. 7.]  
3.3 Kolmio- ja tasoasennus 
Suurjännitekaapelit asennetaan maahan yleensä kolmio- tai tasomuodos-
telmaan noin metrin syvyyteen maanpinnasta (kuva 5 ja 6). Vaiheiden välistä 
etäisyyttä kasvattamalla voidaan pienentää kaapeleiden lämpövaikutusta 
toisiinsa, mutta useimmiten on kuitenkin taloudellisempaa asentaa ne lähek-
käin tai jopa kiinni toisiinsa. [2, s. 10.] 
Symmetrisessä kolmioasennuksessa vaiheiden magneettikentät kompensoi-
tuvat keskenään paremmin kuin tasoasennuksessa. Näin kosketussuojiin in-
dusoituu myös pienempi jännite ja kiertävä virta, joka on yhtä suuri jokaises-
sa kosketussuojassa. Suljetulla kosketussuojapiirillä kolmioasennus onkin 
kuormitettavuuden kannalta usein tasoasennusta parempi vaihtoehto. [1, s. 
87 -89; 3, s. 8 - 14; 11, s. 322.] 
 
Kuva 5. Maahan asennetut kaapelit kolmioasennuksessa [lähdettä 14 mukaillen] 
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Kuva 6. Maahan asennetut kaapelit tasoasennuksessa [lähdettä 14 mukaillen] 
4 KAAPELIN KUORMITETTAVUUS 
Kaapelin johtimessa ja kosketussuojassa kulkeva virta aiheuttaa tehohäviöi-
tä, jotka lämmittävät kaapelia. Mitä suuremmalla virralla kaapelia kuormite-
taan, sitä enemmän syntyy tehohäviöitä ja lämpöä. Kaapeli saavuttaa jatku-
vaa kuormitusvirtaa vastaavan käyttölämpötilan, kun kaapelista ympäristöön 
poistuva lämpöteho on yhtä suuri kuin siinä häviöiden vaikutuksesta syntyvä 
lämpöteho. Jatkuva käyttölämpötila ei kuitenkaan saa ylittää kaapelin raken-
teellista lämmönkestoa, joka määräytyy yleensä eristyksen lämpökestoisuu-
den mukaan. [1, s. 55; 2, s. 3 - 4, 13 - 15.] 
4.1 Kaapelin kuormitettavuuden laskeminen 
Kaapelin kuormitettavuuden laskenta on määritetty standardissa IEC 60287. 
Standardissa on esitetty eri kaapelirakenteille ja asennustavoille yhtälöt, joi-
den avulla voidaan laskea kaapelissa syntyvät tehohäviöt. Nämä tehohäviöt 
yhdessä ympäristöolosuhteiden kanssa määräävät kaapelin jatkuvan tilan 
kuormitusvirran halutulla johtimen lämpötilalla. [18; 19.] 
Johtimen lämpenemä maahan asennetulle kaapelille voidaan laskea yhtälöl-
lä 4: 
( )[ ] ( )[ ] ( )4321221212 11
2
1
TTnWRInTWRITWRI ddd +⋅++++⋅+++




 +=∆ λλλθ
  (4) 
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missä 
θ∆  = johtimen lämpenemä ympäristöön nähden (K) 
I  =  johtimessa kulkeva virta (A) 
R  = johtimen vaihtovirtaresistanssi käyttölämpötilassa (Ω/m) 
dW  = dielektriset häviöt (W/m) 
1λ  = kosketussuojan häviöiden suhde johdinhäviöihin 
2λ  = armeerauksen häviöiden suhde johdinhäviöihin 
1T  = eristyksen lämpöresistanssi (Km/W) 
2T  = metallivaipan ja armeerauksen välinen lämpöresistanssi 
(Km/W) 
3T  = ulkovaipan lämpöresistanssi (Km/W) 
4T  = kaapelin ulkoinen lämpöresistanssi (Km/W) 
n  = kuormitettujen johtimien määrä kaapelissa.  
Kun kaapelissa ei ole armeerausta, 2λ = 0 ja 2T = 0, jolloin yhtälö 4 voidaan 
sieventää yhtälön 5 mukaiseksi: 
( )[ ] ( )431212 1
2
1
TTnWRITWRI dd +⋅+++




 +=∆ λθ       (K) (5) 
Kaapelin kuormitettavuus voidaan laskea yhtälöstä 6: 
  
( )( )
5,0
4311
431
1
)(
2
1












+++



 ++−∆
=
TTnRRT
TTnTW
I
d
λ
θ
       (A) (6) 
[lähdettä 18, s. 10, 11 mukaillen.] 
4.2 Kaapelissa syntyvät tehohäviöt 
Kaapelissa syntyviä tehohäviöitä on kahdenlaisia: virrasta aiheutuvat häviöt 
sekä jännitteestä aiheutuvat häviöt. Ensin mainittu syntyy virran kulkiessa 
kaapelin metallisissa osissa ja jälkimmäinen on peräisin dielektrisestä vaiku-
tuksesta ja varausvirrasta. [2, s. 13 - 15.] 
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4.2.1 Johdinhäviöt 
Johtimessa syntyvät lämpöhäviöt riippuvat virran suuruudesta ja johtimen 
resistanssista. Johtimen tehohäviöt voidaan laskea yhtälöllä 7: 
 RIPh ⋅=
2
  (W/m)  (7) 
Johtimen vaihtovirtaresistanssi on suurempi kuin tasavirtaresistanssi, mikä 
aiheutuu pintavaikutusilmiöstä (skin effect) ja lähivaikutusilmiöstä (proximity 
effect). [2, s. 15, 115.] 
Johtimen vaihtovirtaresistanssi suurimmassa käyttölämpötilassa voidaan 
laskea yhtälöllä 8: 
)1(' ps yyRR ++=  (Ω/m)  (8) 
missä 
'R = johtimen tasavirtaresistanssi käyttölämpötilassa (Ω/m) 
sy = pintavaikutusilmiötä (virranahtoa) kuvaava tekijä  
py = lähivaikutusilmiötä kuvaava tekijä. [18, s. 27.] 
Johtimen tasavirtaresistanssi käyttölämpötilassa voidaan laskea yhtälöllä 9: 
[ ])20(1' 200 −+= θαRR  (Ω/m)  (9) 
missä   
0R = johtimen tasavirtaresistanssi 20 °C lämpötilassa (Ω/m)  
20α = johdinmateriaalin resistiivisyyden lämpötilakerroin 20 °C lämpö-
tilassa  (taulukko 1)  
θ = johtimen käyttölämpötila (°C). [18, s. 13, 14.] 
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Taulukko 1. Metallien resistiivisyydet ja resistiivisyyden lämpötilakertoimet [lähdettä 
18, s. 30 mukaillen] 
Johdin ja kosketussuoja 
Metallivaippa ja armee-
raus Metallin ominaisuus  
Kupari Alumiini Lyijy Alumiini 
Resistiivisyys 20 °C  
 Ω·m 
1,7241 ·10
-8
 2,8264 ·10
-8
 21,4 ·10
-8
 2,84 ·10
-8
 
Resistiivisyyden lämpö-
tilakertoimet 20 °C  
3,93 ·10
-3
 4,03 ·10
-3
 4,0 ·10
-3
 4,03 ·10
-3
 
4.2.2 Pintavaikutusilmiö 
Pintavaikutuksella kuvataan ilmiötä, jossa vaihtovirta pyrkii kulkemaan johti-
men pintaosissa. Tätä ilmiötä kutsutaan myös virranahdoksi. Tämä epäta-
sainen virran jakautuminen johtimen poikkipinnalle kasvattaa vaihtovirta-
resistanssia. Mitä suurempi on taajuus ja mitä pienempi on johtimen tasavir-
taresistanssi 'R , sitä suurempi on pintavaikutusilmiö. Milliken-johtimilla pin-
tavaikutusilmiö on pienempi kuin kerratulla tai solidijohtimella, koska johdin 
on jaettu pienempiin osajohtimiin (taulukko 2). 
Pintavaikutusta kuvaava tekijä sy  saadaan yhtälöstä 10, muuttuja sx  yhtä-
löstä 11 ja kerroin sk  taulukosta 2: 
4
4
8,0192 s
s
s
x
x
y
+
=    (10) 
ss k
R
f
x 72 10
'
8 −⋅=
π
   (11) 
[2, s. 118 - 119; 9; 18, s. 14.]  
Taulukko 2. Kertoimet sk  ja pk  eri johdintyypeille [lähdettä 18, s. 31 mukaillen] 
Johdintyyppi 
Alumiini Kupari Kerroinarvo 
Kerrattu Milliken (5 sek.) Kerrattu Milliken (5 sek.) 
ks 1,0 0,190 1,0 0,435 
kp 1,0 0,370 1,0 0,370 
4.2.3 Lähivaikutusilmiö 
Lähivaikutuksella tarkoitetaan ilmiötä, jossa virtaa kuljettavan johtimen vir-
rantiheyden jakautuma muuttuu lähellä olevan toisen virrallisen johtimen ai-
heuttaman magneettikentän vuoksi. Kaapelien väliset etäisyydet vaikuttavat 
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oleellisesti lähivaikutusilmiöön, esim. tasoasennuksessa lähivaikutusilmiö on 
pienempi kuin kolmioasennuksessa. Milliken-johtimella lähivaikutusilmiö on 
pienempi kuin kerratuilla johtimilla (taulukko 2). 
Lähivaikutusta kuvaava kerroin py  kolmelle yksijohtimisille kaapelille saa-
daan yhtälöstä 12, muuttuja px  yhtälöstä 13 ja kerroin pk  taulukosta 2:  














+
+
+





⋅





⋅
+
=
27,0
8,0192
18,1
312,0
8,0192
4
4
22
4
4
p
p
cc
s
p
p
x
xs
d
s
d
x
x
y  (12) 
pp k
R
f
x 72 10
'
8 −⋅=
π
   (13) 
missä 
cd = johtimen halkaisija (mm) 
s = johtimien keskipisteiden välinen etäisyys (mm). 
Tasoasennuksessa, jossa kaapeleiden väliset keskinäiset etäisyydet ovat 
erilaiset, johtimien välinen etäisyys lasketaan yhtälöllä 14:  
21 sss ⋅=     (14) 
missä 
1s  = vaiheiden 1 ja 2 keskipisteiden välinen etäisyys (mm) 
2s  = vaiheiden 1 ja 3 keskipisteiden välinen etäisyys (mm).  
[2, s. 123; 18, s. 15, 31.] 
4.2.4 Dielektriset häviöt 
Vaihtojännitekentässä olevassa eristeessä syntyy dielektrisiä tehohäviöitä, 
joihin vaikuttavat kaapelin eristysmateriaali, poikkipinta ja käyttöjännite. Di-
elektriset häviöt syntyvät vaihtosähkökentän suunnanmuutoksista, jotka ai-
heuttavat molekyylikitkaa eristeessä. [2, s. 109; 6, s. 50.] 
Dielektriset tehohäviöt voidaan laskea yhtälöllä 15: 
δω tan20CUWd =  (W/m)  (15) 
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missä 
C = kaapelin kapasitanssi (F/m) 
δtan = eristysmateriaalin häviökerroin. 
Tavallisella PEX-eristeellä δtan -arvo on 0,001. 
Pyöreän johtimen kapasitanssi voidaan laskea yhtälöllä 16: 
910
ln18
−






=
cs
i
r
d
D
C
ε
 (F/m)  (16) 
missä 
rε = eristysmateriaalin suhteellinen permittiivisyys  
iD = eristyksen ulkohalkaisija (mm) 
csd = johdinsuojan ulkohalkaisija (mm). 
[18, s. 16, 32.] 
4.2.5 Kosketussuojan häviöt 
Johtimessa kulkeva virta indusoi kosketussuojiin kiertäviä virtoja (circulating 
current) ja pyörrevirtoja (eddy current), jotka aiheuttavat tehohäviöitä. Kiertä-
vien virtojen häviöt ovat pyörrevirtahäviöitä suuremmat, mutta niitä ei esiin-
ny, jos kosketussuojapiirin kytkentä on avoin tai toteutettu kosketussuojien 
vuorottelulla. Suljetulla kosketussuojapiirillä pyörrevirtahäviöitä ei oteta las-
kennassa huomioon, ellei kaapelissa ole sektorirakenteista Milliken-johdinta. 
[2, s. 140, 179 - 180.] 
Häviökerroin ( 1λ ) on kosketussuojan häviöiden suhde johtimen häviöihin. 
Häviökerroin kosketussuojalle saadaan yhtälöstä 17: 
''' 111 λλλ +=     (17) 
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missä 
'1λ = kosketussuojan kiertävien virtojen häviöiden suhde johdinhävi-
öihin 
''1λ = kosketussuojan pyörrevirtahäviöiden suhde johdinhäviöihin. 
4.2.6 Kiertävien virtojen häviökerroin 
Kosketussuojassa kiertävien virtojen häviökerroin kolmelle yksijohdinkaape-
lille kolmioasennuksessa voidaan laskea yhtälöllä 18: 
21
1
1
'






+
=
X
RR
R
s
sλ    (18) 
missä 
sR = kosketussuojan resistanssi käyttölämpötilassa (Ω/m) 
X = kosketussuojan reaktanssi (Ω/m). 
Kolmioasennuksessa kosketussuojan reaktanssi voidaan laskea yhtälöllä 
19: 





= −
d
s
X
2
ln102 7ω (Ω/m)   (19) 
missä 
d  = keskimääräinen kosketussuojan halkaisija. 
[18, s. 16 - 18.] 
Kosketussuojassa kiertävien virtojen häviökerroin kolmelle yksijohdinkaape-
lille tasoasennuksessa voidaan laskea yhtälöllä 20: 
2
1
1
1
1
'






+
=
X
RR
R
s
sλ    (20) 
Tasoasennuksessa kosketussuojan reaktanssi voidaan laskea yhtälöllä 21: 











⋅⋅= −
d
s
X 371 22ln102ω (Ω/m)  (21) 
 
19 
4.2.7 Pyörrevirtahäviöiden kerroin 
Pyörrevirtahäviöt Milliken-johtimisille kaapeleille saadaan kertomalla koske-
tussuojan pyörrevirtahäviöiden suhde johdinhäviöihin ''1λ  (yhtälö 22) ker-
toimella F (yhtälö 29). Apumuuttujat yhtälöihin saadaan yhtälöistä 23 - 28. 






⋅
⋅
+∆+=
12
4
1
10
''
1
1012
)(
)1( ss
s tg
R
R β
λλ   (22) 
missä 
  )6,110(1 31
74,1
−⋅⋅⋅





+= −s
s
s
s D
D
t
g β   (23) 
  
sρ
πω
β
⋅
=
71 10
4
   (24) 
sρ  = kosketussuojan resistiivisyys (Ω/m) (taulukosta 1) 
sD  = kosketussuojan ulkohalkaisija (mm) 
st  = kosketussuojan paksuus (mm).  
Kolmioon asennetuille kaapeleille 0λ  ja 1∆  saadaan yhtälöillä 25 ja 26 sekä 
apumuuttuja m  yhtälöstä 27: 
2
2
2
0
21
3 




⋅





+
⋅=
s
d
m
m
λ    (25) 
( )
( )66,192,0
45,2
1
2
33,014,1
+





⋅+=∆
s
d
m   (26) 
710−⋅=
sR
m
ω
 ( 1,0≤m )  (27) 
Tasoon asennetuille kaapeleille keskimmäisen kaapelin apumuuttujat 0λ  ja 
1∆  saadaan yhtälöillä 28 ja 29: 
2
2
2
0
21
6 




⋅





+
⋅=
s
d
m
m
λ    (28) 
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( )7,04,1
08,3
1
2
86,0
+





⋅=∆
m
s
d
m   (29) 
Kerroin F  saadaan yhtälöllä 30: 
)1)(1(4
)(4
22
222
++
++
=
NM
NMNM
F    (30) 
missä 
kolmioon asennetuille kaapeleille apumuuttujat N  ja M  saadaan yhtälöstä 
31 ja reaktanssi X  yhtälöstä 32: 
M = N =
X
Rs     (31) 
X = 




⋅ −
d
s2
ln102 7ω (Ω/m).  (32) 
tasoon asennetuille kaapeleille apumuuttujat N  ja M  saadaan yhtälöistä 
32 ja 33 sekä kosketussuojan ja kahden johtimen välinen keskinäisreaktans-
si mX  yhtälöstä 35: 
M =
m
s
XX
R
+
   (33) 
N =
3
m
s
X
X
R
−
   (34) 
mX = 2ln102
7−⋅ω    (35) 
 [lähdettä 18, s. 18 - 22 mukaillen.] 
4.3 Lämpöresistanssit 
Kaapelin nauhoitukset, eristys, ulkovaippa ja ympäristön lämpöresistanssit 
vaikuttavat kuormitettavuuteen. Johtimessa häviötehon vaikutuksesta synty-
vä lämpö on siirrettävä kaapelin rakennekerrosten läpi ympäristöön. Kaape-
limateriaalien lisäksi myös ympäristöllä tulisi olla pieni lämpöresistiivisyys, 
jotta lämmönluovutus kaapelin pinnalta ympäristöön olisi mahdollisimman 
tehokasta. [1, s. 58; 2, s. 197 - 198.] 
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Yksijohtimisen kaapelin eristyksen lämpöresistanssi saadaan yhtälöstä 36: 






+=
c
T
d
t
T 11
2
1ln
2π
ρ
   (36) 
missä 
Tρ = eristysmateriaalin lämpöresistiivisyys (Km/W) 
1t   = eristyksen paksuus johtimen ja kosketussuojan välissä (mm). 
Matemaattisesti puolijohtavat kerrokset lasketaan osaksi eristystä.  
Jos johtimen ja kosketussuojan välissä on muita eri lämpöresistiivisyyden 
omaavia kerroksia (esim. nauhoitukset), niiden lämpöresistanssit lasketaan 
erikseen. Kyseisessä tapauksessa 1t  on kerroksen paksuus ja cd on sen alla 
olevan kerroksen halkaisija. Tällöin 1T  arvo on erillisten kerrosten lämpö-
resistanssien summa. 
Ulkovaipan lämpöresistanssi saadaan yhtälöstä 37: 





 ⋅
+=
a
Tu
D
t
T
'
2
1ln
2
3
3 π
ρ
   (37) 
missä 
Tuρ = ulkovaipan lämpöresistiivisyys (Km/W) 
3t    = ulkovaipan paksuus (mm) 
aD' = ulkovaipan alla olevan kerroksen ulkohalkaisija (mm) 
Kolmioasennuksessa 3T :n arvo tulee kertoa 1,6:lla.  
Jos kosketussuojan päällä on muita eri lämpöresistiivisyyden omaavia ker-
roksia (esim. nauhoitukset), niiden lämpöresistanssit lasketaan erikseen ja 
lisätään 3T  arvoon. 
Kaapelin ulkoinen lämpöresistanssi kolmioasennetulle yksijohdinkaapelille 
saadaan laskettua yhtälöstä 38 ja apumuuttuja u  yhtälöstä 39: 
 
22 
( )[ ]630,02ln5,14 −= uT Tmρπ
  (38) 
missä 
Tmρ = maaperän lämpöresistiivisyys (Km/W) 
u   = 
eD
L2
    (39) 
L   = kaapelin keskipisteen etäisyys maanpinnasta (mm) 
eD  = kaapelin ulkohalkaisija (mm). 
Kaapelin ulkoinen lämpöresistanssi tasoasennuksessa saadaan laskettua 
yhtälöstä 40: 
( )






















++−+=
2
1
2
4
2
1ln1ln
2
1
s
L
uuT Tmρπ
 (40) 
missä 
1s  = kahden vierekkäisen kaapelin keskipisteiden välinen etäisyys 
(mm).  
Yhtälö 40 pätee kun: 
• kolme kaapelia on tasossa (vaakatasossa) 
• kaapelit ovat erillään toisistaan 
• kaapelien väliset etäisyydet ovat samat 
• kaapeleilla on lähes samat häviötehot. 
Yhtälöstä saadaan laskettua keskimmäisen kaapelin kuormitettavuus, joka 
lämpenee eniten. [lähdettä 19, s. 19, 27, 35, 39 mukaillen.] 
5 TUTKITTAVAT KAAPELIT JA OLOSUHTEET 
Tässä työssä on tutkittu maahan asennettujen 60 - 400 kV suurjännitekaa-
peleiden kuormitettavuuksia taso- ja kolmioasennuksissa. Kaapeleiden kos-
ketussuojat on kytketty yhteen ja maadoitettu kaapelien molemmissa päissä 
(suljettu kosketussuojapiiri). 
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5.1 Kaapeleiden rakenteet 
Tutkitut kaapelit edustavat Prysmian Cables Oy:n yleisimpiä perusrakenteita 
(ks. kaapeleiden rakenne, kuva 1 ja rakennemitat, liite 1). 
5.1.1 Johtimen lähtötiedot 
Tutkittujen alumiini- ja kuparijohtimien poikkipinnat vaihtelevat 150 - 2 500 
mm² jännitetason mukaan. Johtimien tasavirtaresistanssit on esitetty taulu-
kossa 3. Pienet johtimet ovat kerrattuja ja suuret Milliken-johtimia (liite 1). 
Milliken-johtimilla on otettu huomioon kosketussuojan pyörrevirtahäviöt. 
Taulukko 3. Alumiini- ja kuparijohtimien tasavirtaresistanssit 20 °C lämpötilassa 
[lähdettä 20, s. 19 mukaillen] 
Tasavirtaresistanssi 20 °C 
Ω/km  
Johdin 
mm² 
Al Cu 
150 0,206 0,124 
300 0,100 0,0601 
500 0,0605 0,0366 
800 0,0367 0,0221 
1 200 0,0247 0,0151 
1 600 0,0186 0,0113 
2 000 0,0149 0,0090 
2 500 0,0127 0,0072 
5.1.2 Eristyksen lähtötiedot  
Kaapeleissa on PEX-eristys, jonka terminen resistiivisyys on 3,5 Km/W ja 
suhteellinen permittiivisyys 2,5. Eristyksen paksuus vaihtelee jännitetason ja 
johtimen poikkipinnan mukaan (taulukko 4). 
Taulukko 4. Tutkittujen kaapeleiden eristyspaksuudet eri jännitetasoilla ja johdin-
poikkipinnoilla 
Eristyspaksuudet (mm) eri jännitetasoilla (U) Johdin  
mm² 60 kV 110 kV 220 kV 400 kV 
150 12       
300 12 15     
500 12 15 23   
800 12 15 22 35 
1 200 12 15 22 32 
1 600 12 15 22 29 
2 000 12 15 22 29 
2 500 12 15 22 29 
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5.1.3 Nauhoitusten sekä johdin- ja hohtosuojan lähtötiedot 
Johdinsuojanauhoituksen paksuudelle on laskelmissa käytetty arvoa 0,5 
mm. Johdinsuojanauhoitusta ei ole käytetty kaapeleilla, joilla johtimen poik-
kipinta on alle 800 mm². Kosketussuojanauhoitukset sijaitsevat kosketus-
suojalankojen molemmin puolin ja kerroksen paksuus on 0,5 mm. Puolijoh-
tavien johdinsuoja- ja kosketussuojanauhoitusten lämpöresistiivisyys on 6 
Km/W. 
Johdin- ja hohtosuojan paksuus on 60 - 110 kV:lla 1,2 mm ja 220 - 400 
kV:lla 1,5 mm.  Milliken-johtimilla johdinsuojan paksuus on 2 mm jännite-
tasosta riippumatta.  
5.1.4 Kosketussuojan lähtötiedot 
Kosketussuojana on kerros kuparilankoja, joiden halkaisija on 2 mm. Koske-
tussuojan resistanssit eri poikkipinnoille perustuvat johdinstandardiin IEC 
60228 (taulukko 5). 
Taulukko 5. Kosketussuojan (Cu-langat) tasavirtaresistanssit 20 °C lämpötilassa 
[lähdettä 20, s. 19 mukaillen] 
Kosketussuoja 
(Cu) mm² 
Tasavirtaresistanssi 
20 °C, Ω/km  
35 0,524 
50 0,387 
95 0,193 
150 0,124 
240 0,0754 
300 0,0601 
400 0,0470 
5.1.5 Alumiinilaminaatin lähtötiedot 
Alumiinilaminaatin metalliosan paksuus on 0,2 mm. Alumiinilaminaatin vaiku-
tus kuormitettavuusarvoihin on tutkituissa kaapelirakenteissa vähäinen, mut-
ta se on kuitenkin otettu huomioon laskelmissa. 
5.1.6 Ulkovaipan lähtötiedot 
Ulkovaipan paksuus vaihtelee 3,5 - 6 mm jänniteluokan mukaan. Materiaali-
na on PE, jonka lämpöresistiivisyys on 3,5 Km/W.  
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5.2 Kolmioasennuksen lähtötiedot 
Kolmioasennuksessa kaapelit ovat nipussa kiinni toisissaan. Asennus-
syvyys maanpinnasta on 1 metri kolmion ylimmän kaapelin ulkopintaan. 
(Kuva 5.) 
5.3 Tasoasennuksen lähtötiedot 
Tasoasennuksessa kaapeleiden välinen vapaa etäisyys on sama kuin kaa-
pelin ulkohalkaisija. Asennus syvyys maanpinnasta on 1 metri kaapelin ul-
kopintaan. (Kuva 6.) 
5.4 Maaperän lähtötiedot 
Maaperän lämpötila on 15 °C ja lämpöresistiivisyys on 1,0 Km/W. Nämä olo-
suhteet vastaavat Etelä-Suomessa heinä- ja elokuussa 0,7 m syvyydessä 
maaperässä vallitsevia arvoja. Suurimpana sallittuna johdinlämpötilana on 
käytetty arvoa 65 °C, joka on Prysmian Cables Oy:n maa-asennuksissa 
suosittelema ohjearvo. [1, s. 58; 5, s.10.] 
6 KUORMITETTAVUUDEN LASKENTAOHJELMA JA SEN KÄYTTÖ 
Kuormitettavuuden laskemiseen on käytetty Prysmian Cables Oy:n omaa 
SYSDES-ohjelmaa, jonka laskenta perustuu standardiin IEC 60287. Lasken-
taohjelma käyttää hyväkseen mm. luvussa 4 esitettyjä yhtälöitä. [21, s. 1 - 3.] 
Ensimmäiseksi laskentaohjelmalla luodaan haluttu kaapelirakenne ja anne-
taan tiedot kaapelikerrosten rakenteellisista mitoista, materiaaleista ja muista 
ominaisuuksista. Esimerkiksi johdintietoihin syötetään johtimen halkaisija, 
poikkipinta, johdinmateriaali ja johtimen rakenne (kuva 7). 
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Kuva 7. SYSDES-laskentaohjelma, johdintietojen syöttöruutu  
Seuraavaksi ohjelmassa määritellään asennustapa, ympäristön lämpötila, 
asennuskuvio, asennussyvyys ja kaapeleiden väliset etäisyydet toisistaan. 
Tämän jälkeen määritellään kaapelin nimellisjännite ja vaihtovirran taajuus 
sekä valitaan kosketussuojan kytkentätapa. Syötettyjen tietojen perusteella 
laskentaohjelma laskee kaapelille jatkuvan tilan kuormitusvirran halutulla 
johtimen lämpötilalla (kuva 8). 
Ohjelma antaa kaapelin kuormitusvirran lisäksi mm. seuraavia tietoja: 
• johdinhäviöt (W/m) 
• kosketussuojan häviöt (W/m) 
• kaapeliyhteyden kokonaishäviöt (W/m) 
• kaapelin ulkovaipan lämpötilan (°C) 
• kosketussuojaan indusoituneen jännitteen (V/m). 
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Kuva 8. SYSDES- laskentaohjelma, yksinkertaistettu tulosruutu 
7 TULOSTEN ARVIOINTI 
Laskentaohjelmalla laskettiin kuormitusvirrat 60, 110, 220 ja 400 kV:n kaa-
peleille kolmio- ja tasoasennuksissa, kun kosketussuojan poikkipinta vaihteli 
35 - 400 mm². (Liite 2.) 
7.1 Asennuskuvion vaikutus kuormitettavuuteen 
Asennuskuviolla on suuri vaikutus kaapelin kuormitettavuuteen. Kolmio-
asennuksella saavutetaan tasoasennusta parempi kuormitettavuus lähes 
kaikilla tutkituilla kaapeleilla. Mitä suurempia johdinpoikkipinnat ovat, sitä 
suurempia ovat kuormitettavuuserot asennuskuvioiden välillä. Tasoasen-
nuksessa saavutetaan kolmioasennusta parempi kuormitettavuus ainoas-
taan pienimmällä alumiinijohtimella (150 mm²).  
Pienillä johdinpoikkipinnoilla taso- ja kolmioasennuksen väliset kuormitetta-
vuuserot ovat vähäiset. Pienen johtimen resistanssi on suuri, mikä aiheuttaa 
johtimessa suhteessa suuremmat tehohäviöt kuin kosketussuojassa. Pienillä 
johtimilla kaapeleiden keskinäinen lämpövaikutus korostuu, jolloin väljempi 
tasoasennus voi olla kuormitettavuuden kannalta parempi vaihtoehto. 
Suurilla johtimilla ja varsinkin kuparijohtimilla johdinresistanssi on pieni, joten 
kosketussuojan tehohäviöt ovat suuremmat suhteessa johdinhäviöihin. Kos-
ketussuojassa syntyviä häviöitä voidaan vähentää kolmioasennuksella, jon-
ka avulla saavutetaan parempi kuormitettavuus. (Kuvat 9 ja 10, liite 2.) 
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110 kV Al-johtimisen kaapelin kuormitettavuus
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Kuva 9. 110 kV alumiinijohtimisen kaapelin kuormitettavuus, kosketussuojan poikki-
pinta 95 mm² ja johdinlämpötila 65 °C 
110 kV Cu-johtimisen kaapelin kuormitettavuus
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Kuva 10. 110 kV kuparijohtimisen kaapelin kuormitettavuus, kosketussuojan poikki-
pinta 95 mm² ja johdinlämpötila 65 °C 
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7.2 Kosketussuojan poikkipinnan vaikutus kuormitettavuuteen 
7.2.1 Kosketussuojan häviökerroin 
Kuvassa 11 on esitetty häviökertoimen käyttäytyminen, kun kosketussuojan 
koko ja resistanssi muuttuvat. Kuvasta voidaan huomata, että häviökerroin 
pienenee kosketussuojan resistanssin lähestyessä hyvin pieniä tai hyvin 
suuria arvoja. Häviökerroin saa tasoasennuksessa huippuarvonsa kosketus-
suojan ollessa 150 mm². Kolmioasennuksessa häviökerroin on suurimmil-
laan 400 mm² kosketussuojan poikkipinnalla. 
Häviökertoimen käyttäytymisen perusteella voidaan sanoa, että kosketus-
suojan poikkipinta vaikuttaa kaapelin kuormitettavuuteen. Tasoasennukses-
sa häviökerroin on huomattavasti suurempi kuin kolmioasennuksessa. 
  Häviökerroin λ1 1 600 mm² Cu-johtimisella Milliken-kaapelilla 
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Kuva 11. Häviökertoimen λ 1 käyttäytyminen eri kosketussuojan poikkipinnoilla 110 
kV:lla 1 600 mm² kuparijohtimisella Milliken-kaapelilla 
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7.2.2 Kuormitettavuudet 
Tasoasennuksessa kuormitettavuus on pienimmillään kosketussuojan olles-
sa 150 mm² (kuva 12). Kosketussuojan pienimmillä ja suurimmilla poikkipin-
noilla tasoasennuksen kuormitusarvot kasvavat, koska kosketussuojan hä-
viökerroin pienenee.  
110 kV Cu-johtimisen kaapelin kuormitettavuus  
tasoasennuksessa
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Kuva 12. 110 kV kaapelin kuormitettavuus tasoasennuksessa eri johdinpoikkipinnoil-
la ja kosketussuojan poikkipinnoilla, johdinlämpötila 65 °C 
Kolmioasennuksessa kuormitettavuus pienenee kosketussuojan poikkipin-
nan kasvaessa 35 - 300 mm² (kuva 13). Häviökertoimen käyttäytymisestä 
voidaan kuitenkin päätellä, että kasvattamalla kosketussuojan poikkipintaa 
riittävästi myös kolmioasennuksella kuormitettavuus alkaa saada suurempia 
arvoja. 
Suurin kuormitettavuus, 1 129 A saavutetaan kolmioasennuksessa 220 kV:n 
2 500 mm² kuparijohtimisella Milliken-kaapelilla, kun kosketussuoja on 50 
mm². Kun kyseisen kaapelin kosketussuojaa kasvatetaan arvoon 300 mm², 
kuormitettavuudeksi saadaan 914 A, joten pelkkä kosketussuojan poikkipin-
nan muutos pienentää kuormitettavuutta 215 A (n. 19 %) (kuva 14). (Liite 2.) 
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110 kV Cu-johtimisen kaapelin kuormitettavuus  
kolmioasennuksessa
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Kuva 13. 110 kV kaapelin kuormitettavuus kolmioasennuksessa eri johdinpoikkipin-
noilla ja kosketussuojan poikkipinnoilla, johdinlämpötila 65 °C 
220 kV Cu-johtimisen kaapelin kuormitettavuus 
kolmioasennuksessa
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Kuva 14. 220 kV, 2 500 mm² kuparijohtimisen Milliken-kaapelin kuormitettavuus 
kolmioasennuksessa eri kosketussuojan poikkipinnoilla, johdinlämpötila 65 °C 
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7.3 Kuormitettavuuden korjauskertoimet 
Tuloksista tehtiin kuormitettavuuksien vertailu eri kosketussuojan poikkipin-
noilla. Vertailukohteeksi valittiin 95 mm² kosketussuojan poikkipinnalla saatu 
kuormitusvirran arvo. Kuormitettavuuden korjauskertoimet muille kosketus-
suojien poikkipinnoille saatiin jakamalla niiden kuormitusvirta-arvot vertai-
luarvon kanssa.  
7.3.1 Kuormitettavuuden korjauskertoimien käyttäytyminen 
Kolmioasennuksessa kuormitettavuuden korjauskertoimet pienenevät koske-
tussuojan poikkipinnan kasvaessa (kuva 15). Suurimmilla johtimilla korjaus-
kertoimet ovat jopa yli 10 % vertailuarvoa pienemmät.  
1 600 mm2 Cu-johtimisen kaapelin kuormitettavuuden 
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Kuva 15. Kolmioasennetun 1 600 mm² kuparijohtimisen kaapelin kuormitettavuuden 
korjauskertoimet eri kosketussuojan poikkipinnoilla ja jännitetasoilla, johdinlämpötila 
65 °C 
Tasoasennuksessa suurimmat kosketussuojan poikkipinnat puolestaan kas-
vattavat korjauskerrointa jopa 10 %. (Liite 3). Jos kaapelien rakenne pysyy 
samantyyppisenä, jännitetasolla ei ole kovin suurta vaikutusta kuormitetta-
vuuden korjauskertoimiin (kuvat 15 ja 16). Pienet erot korjauskertoimissa eri 
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jännitetasojen välillä aiheutuvat erilaisista eristyspaksuuksista, jotka muutta-
vat kosketussuojan reaktanssia X . 
1 600 mm2 Cu-johtimisen kaapelin kuormitettavuuden 
korjauskertoimet, tasoasennus
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Kuva 16. Tasoasennetun 1 600 mm² kuparijohtimisen kaapelin kuormitettavuuden 
korjauskertoimet eri kosketussuojan poikkipinnoilla ja jännitetasoilla, johdinlämpötila 
65 °C 
7.3.2 Kuormitettavuuden korjauskerrointaulukot 
Molemmille johdnmateriaaleille on laadittu tutkituilla jännitetasoilla kuormitet-
tavuuden korjauskerrointaulukot taso- ja kolmioasennuksessa (liite 3). Eri 
jännitetasojen korjauskertoimissa ei kuitenkaan todettu olevan suuria eroja, 
joten ne yhdistettiin yhdeksi kerrointaulukoksi. Näin saatiin neljä eri kerroin-
taulukkoa: 
• Al- johtimisille kaapeleille tasoasennuksessa (taulukko 6) 
• Cu- johtimisille kaapeleille tasoasennuksessa (taulukko 7) 
• Al- johtimisille kaapeleille kolmioasennuksessa (taulukko 8) 
• Cu- johtimisille kaapeleille kolmioasennuksessa (taulukko 9). 
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Korjauskerrointaulukoiden yhdistäminen on toteutettu niin, että taulukkoon 
on valittu aina pienin kerroinarvo. Kertoimien eroista aiheutuva suurin virhe 
taulukoissa 6, 7, 8 ja 9 on - 2,15 %. 
Taulukoiden 6, 7, 8, 9, 10 ja 11 korjauskertoimet on annettu sadasosien 
tarkkuudella, joten mahdolliset pyöristysvirheet kertoimissa ovat suurimmil-
laan ± 0,005 eli ± 0,5 prosenttiyksikköä. Kertoimien tarkat arvot on esitetty 
liitteessä 2.  
Taulukko 6. 60 - 400 kV tasoasennettujen Al-johdinkaapelien kuormitettavuuden kor-
jauskertoimet kosketussuojien erilaisilla poikkipinnoilla 
Kuormitettavuuden korjauskerroin tasoasennuksessa, Al-johdin 
Kosketussuojan poikkipinta (mm²) Al-johdin 
(mm²) 35 50 95 150 240 300 400 
150 1,03 1,02 1,00 0,99 1,00     
300 1,04 1,03 1,00 0,99 1,00 1,01   
500 1,06 1,03 1,00 0,98 0,99 1,01   
800 1,08 1,05 1,00 0,98 0,99 1,01 1,05 
1 200 1,09 1,05 1,00 0,98 0,99 1,02 1,06 
1 600 1,10 1,06 1,00 0,98 0,99 1,02 1,07 
2 000 1,10 1,06 1,00 0,98 1,00 1,02 1,08 
2 500   1,06 1,00 0,99 1,01 1,04 1,09 
 
Taulukko 7. 60 - 400 kV tasoasennettujen Cu-johdinkaapelien kuormitettavuuden 
korjauskertoimet kosketussuojien erilaisilla poikkipinnoilla 
Kuormitettavuuden korjauskerroin tasoasennuksessa, Cu-johdin 
Kosketussuojan poikkipinta (mm²) Cu-johdin 
(mm²) 35 50 95 150 240 300 400 
150 1,04 1,03 1,00 0,99 1,00     
300 1,06 1,04 1,00 0,98 0,99 1,01   
500 1,08 1,05 1,00 0,98 0,99 1,01   
800 1,08 1,06 1,00 0,98 0,99 1,01 1,06 
1 200 1,10 1,07 1,00 0,98 0,99 1,02 1,08 
1 600 1,11 1,07 1,00 0,98 0,99 1,03 1,09 
2 000 1,12 1,07 1,00 0,98 1,01 1,04 1,09 
2 500   1,07 1,00 0,99 1,02 1,05 1,10 
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Taulukko 8. 60 - 400 kV kolmioasennettujen Al-johdinkaapelien kuormitettavuuden 
korjauskertoimet kosketussuojien erilaisilla poikkipinnoilla 
Kuormitettavuuden korjauskerroin kolmioasennuksessa, Al-johdin 
Kosketussuojan poikkipinta (mm²) Al-johdin 
(mm²) 35 50 95 150 240 300 400 
150 1,01 1,01 1,00 0,99 0,99     
300 1,02 1,02 1,00 0,99 0,97 0,97   
500 1,03 1,03 1,00 0,98 0,96 0,95   
800 1,05 1,04 1,00 0,97 0,94 0,93 0,95 
1 200 1,06 1,05 1,00 0,96 0,93 0,92 0,93 
1 600 1,07 1,05 1,00 0,96 0,92 0,91 0,92 
2 000 1,08 1,06 1,00 0,96 0,91 0,90 0,91 
2 500   1,07 1,00 0,95 0,91 0,89 0,90 
 
Taulukko 9. 60 - 400 kV kolmioasennettujen Cu-johdinkaapelien kuormitettavuuden 
korjauskertoimet kosketussuojien erilaisilla poikkipinnoilla 
Kuormitettavuuden korjauskerroin kolmioasennuksessa, Cu-johdin 
Kosketussuojan poikkipinta (mm²) Cu-johdin 
(mm²) 35 50 95 150 240 300 400 
150 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98     
300 1,03 1,03 1,00 0,98 0,96 0,95   
500 1,05 1,03 1,00 0,97 0,94 0,93   
800 1,07 1,05 1,00 0,96 0,92 0,91 0,93 
1 200 1,09 1,06 1,00 0,95 0,90 0,89 0,91 
1 600 1,10 1,07 1,00 0,94 0,89 0,88 0,89 
2 000 1,11 1,08 1,00 0,94 0,89 0,87 0,89 
2 500   1,08 1,00 0,94 0,89 0,87 0,88 
 
Alumiini- ja kuparijohdinkaapeleiden kuormitettavuuden korjauskertoimet 
ovat yhteneväiset molemmilla asennustavoilla, kun alumiinijohtimilla otetaan 
tarkasteltavaksi kuparijohtimia suuremmat johdinpoikkipinnat. Seuraavilla 
alumiinijohtimien ja kuparijohtimien poikkipinnoilla kerroinarvot ovat lähes 
samat: 
• Al 150 mm² ja Cu 150 mm² 
• Al 500 mm² ja Cu 300 mm² 
• Al 800 mm² ja Cu 500 mm² 
• Al 1 600 mm² ja Cu 800 mm² 
• Al 2 000 mm² ja Cu 1 200 mm² 
• Al 2 500 mm² ja Cu 1 600 mm². 
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Edellä mainittujen yhteneväisyyksien perusteella taso- ja kolmioasennuksel-
le on tehty omat yhdistetyt taulukot, jotka sisältävät korjauskertoimet mo-
lemmille johdinmateriaaleille. Kertoimet on valittu taulukoihin pienimmän ar-
von mukaan. Alumiini- ja kuparijohtimisilla kaapeleilla kuormituskertoimien 
eroista aiheutuva suurin virhe taulukoissa 10 ja 11 on - 1,43 %. (Taulukot 10 
ja 11.) 
Taulukoita voidaan käyttää alustavaan kuormitettavuuden arviointiin, kun 
kosketussuojan poikkipintaa muutetaan. Kaapelin todellinen kuormitettavuus 
on laskettava tapauskohtaisesti. 
Taulukko 10. 60 - 400 kV tasoasennettujen Al-  ja Cu-johdinkaapelien kuormitetta-
vuuden korjauskertoimet kosketussuojien erilaisilla poikkipinnoilla 
Kuormitettavuuden korjauskerroin tasoasennuksessa, Al- ja Cu-johdin 
Johdin (mm²) Kosketussuojan poikkipinta (mm²) 
Al Cu 35 50 95 150 240 300 400 
150 150 1,03 1,02 1,00 0,99 1,00     
300   1,04 1,03 1,00 0,99 1,00 1,01   
500 300 1,06 1,03 1,00 0,98 0,99 1,01   
800 500 1,08 1,05 1,00 0,98 0,99 1,01 1,05 
1 200   1,09 1,05 1,00 0,98 0,99 1,02 1,06 
1 600 800 1,08 1,06 1,00 0,98 0,99 1,01 1,06 
2 000 1 200 1,10 1,06 1,00 0,98 0,99 1,02 1,08 
2 500 1 600 1,11 1,06 1,00 0,98 0,99 1,03 1,09 
  2 000 1,12 1,07 1,00 0,98 1,01 1,04 1,09 
  2 500   1,07 1,00 0,99 1,02 1,05 1,10 
 
Taulukko 11. 60 - 400 kV kolmioasennettujen Al-  ja Cu-johdinkaapelien kuormitetta-
vuuden korjauskertoimet kosketussuojien erilaisilla poikkipinnoilla 
Kuormitettavuuden korjauskerroin kolmioasennuksessa, Al- ja Cu-johdin 
Johdin (mm²) Kosketussuojan poikkipinta (mm²) 
Al Cu 35 50 95 150 240 300 400 
150 150 1,01 1,01 1,00 0,99 0,98     
300   1,02 1,02 1,00 0,99 0,97 0,97   
500 300 1,03 1,02 1,00 0,98 0,96 0,95   
800 500 1,05 1,03 1,00 0,97 0,94 0,93 0,95 
1 200   1,06 1,04 1,00 0,96 0,93 0,92 0,93 
1 600 800 1,07 1,05 1,00 0,96 0,92 0,91 0,92 
2 000 1 200 1,08 1,06 1,00 0,95 0,90 0,89 0,91 
2 500 1 600 1,10 1,07 1,00 0,94 0,89 0,88 0,89 
  2 000 1,11 1,08 1,00 0,94 0,89 0,87 0,89 
  2 500   1,08 1,00 0,94 0,89 0,87 0,88 
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8 YHTEENVETO 
Insinöörityössä on tutkittu 60 - 400 kV:n kaapeleiden kuormitettavuuksia. 
Työssä on käsitelty myös kaapelin rakenteen, asennusympäristön, asennus-
kuvion ja kosketussuojan kytkentätapojen vaikutusta kaapelin kuormitetta-
vuuteen. 
Lisäksi työssä on esitelty standardin IEC 60287 laskentaan perustuvat yhtä-
löt, joilla voidaan laskea kaapelin kuormitettavuus. Tutkittavien kaapeleiden 
rakenne ja asennustavat on esitelty ja niille on laskettu kuormitettavuudet 
SYSDES-laskentaohjelmalla.  
Kaapeleiden kuormitettavuudet käyttäytyivät eri tavoin taso- ja kolmioasen-
nuksissa kosketussuojan poikkipinnan muuttuessa. Molemmilla asennusta-
voilla kosketussuojan poikkipinnalla todettiin olevan merkittävä vaikutus 
kaapelin kuormitettavuuteen. Kuormitettavuuden kannalta kolmioasennuk-
sen todettiin olevan tasoasennusta parempi vaihtoehto.  
Kuormitettavuuden korjauskertoimien suurimmat ja pienimmät arvot saatiin 
kuparijohtimisilla kaapeleilla, joilla olivat suurimmat kosketussuojan häviöt 
suhteessa johdinhäviöihin. Eri jännitetasoilla ei ollut merkittävää vaikutusta 
korjauskertoimiin. 
Tuloksista laadittiin kuormitettavuuden korjauskerrointaulukot kolmio- ja ta-
soasennuksessa. Näitä taulukoita voidaan käyttää kuormitettavuuden arvi-
ointiin tapauksissa, joissa kaapelin rakenne, asennustapa ja asennusolosuh-
teet pysyvät samana, mutta kosketussuojan poikkipintaa muutetaan. 
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